PROTOKOL Nr 2/2012

z okresowej kontroli stanu technicznego budynku
art. 62 ust. 1 pkt 12 i 2 ustawy Prawo Budowlane
ustroje budowlane
(roczny i piecioletni)

Obiekt podlegajacy kontroli - BUDYNEK MIESZKALNY

Numer inwentarzowy -9/038/32766/110

Adres - KIELPINO 18

Data kontroli -16.04.2012 r.

Wiasciciel - PKP S.A. WARSZAWA ul. SZCZESLIWICKA 62
Zarzadca - PKP S.A. ODDZIAL GOSPODAROWANIA

NIERUCHOMOSCIAMI POZNAN ul. NTEPODLEGLOSCI 8

Administrator - PKP S.A. REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYMANIA
NIERUCHOMOSCI STARGARD SZCZ ul. BEMA 13

Kontrole przeprowadzit - Andrzej Konciak
Uprawnienia budowlane - 113/Sz/87 — konstrukcje budowlane

Kod identyfikacyjny - ZAP/BO/1330/01



LBUDYNEK DWUKONDYGNACYJNY PODPIWNICZONY , FUNDAMENTY
BETONOWE , SCIANY NOSNE I DZIALOWE MUROWANE I OTYNKOWANE STROPY
DREWNIANE ORAZ CERAMICZNE KONSTRUKCJA DACHU DREWNIANA ,
POKRYCIE PAPA , SCHODY O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

II. WYNIKI KONTROLI

1. Elementy konstrukcyjne budynku

a) fundamenty —stan dobry
b) Sciany nosne zewngtrzne — drobne peknigcia nad nadprozami okiennymi i drzwiowymi wymagajg
przemurowania — stan dobry
¢) $ciany no$ne i dzialowe wewnetrzne — brak peknigé lub ubytkow — stan dobry
d) stropy drewniane nad parterem i pigtrem — drobne ugiecia , deskowanie podsufitek czgsciowo
do wymiany oraz uzupetnien - stan dostateczny
¢) strop nad piwnicg ceramiczny — brak ugieé lub uszkodzen — stan dobry
f) schody klatki schodowej konstrukeja drewniana — stopnie wymagaja czesciowej wymiany , ubytki
tralek
g) schody do piwnicy — wymagaja napraw , brak balustrady — stan dostateczny
h) konstrukcja dachu drewniana — elementy drewniane konstrukcji dachu oraz deskowanie wymagajg
drobnych napraw oraz uzupeknien , cato$é po naprawie wymaga oczyszczenia oraz zabezpieczenia
srodkami grzybobdjczymi oraz ogniochronnymi — stan dostateczny
i) kominy — wymagajg przemurowania koron oraz otynkowania ponad dachem oraz w czesci
strychowej wraz z biatokowaniem — stan dostateczny
j) schody wejsciowe do budynku — stopnie wymagaja napraw i regulacji , boczne murki oporowe
wymagajg napraw i uzupehien ubytkéw cegiet — stan dostateczny

2. Pozostale elementy budynku nie stanowigce podstawowej konstrukcji budynku
( czgS¢ wewnetrzna budynku ) ‘

a) tynki Scian i sufitow — w lokalach mieszkalnych , w czgéciach wspélnych oraz piwnicach i na
strychu wymagaja napraw , uzupelniei oraz wymian , zawilgocenia i zagrzybienia — stan
niedostateczny

b) faktura Scian i sufitéw — faktura scian i sufitéw we wszystkich pomieszczeniach lokali
mieszkalnych , czgéciach wspdlnych oraz piwnicy i na strychu wymagaja odnowienia po naprawie
tynkéw — stan niedostateczny

¢) podlogi i posadzki — w lokalach mieszkalnych , czesciach wspélnych , na strychu oraz w piwnicach
wymagaja napraw , uzupelnien oraz wymian — stan niedostateczny

¢) stolarka drzwiowa - drzwi wejsciowe do budynku , do piwnicy do bokséw w piwnicy , na strych
do lokali mieszkalnych oraz w lokalach mieszkalnych wymagaja napraw , oraz wymian i odnowienia
- stan niedostateczny

f) stolarka okienna — jak stolarka drzwiowa

3. Pozostale elementy budynku nie stanowigce podstawowej konstrukeji budynku
(czgs¢ zewngtrzna budynku)

a) elewacja — w czgsci przyziemia uzupetnienia oraz czgsciowej wymiany wymagaja cegly licowe ,
czg$ciowe zawilgocenia $cian przyziemia — stan dostateczny

b) pokrycie dachu - wymaga remontu ( przewidzie¢ wymiang ) — stan niedostateczny

¢) obrébki blacharskie , rynny i rury spadowe — rynny , rury spadowe oraz obrébki blacharskie
Wymagajg czgSciowych napraw , uzupelnien i wymian — przewidzie¢ wymiane przy remoncie dachu —
stan dostateczny

d) opaska wokél budynku — brak



_ ¢) studzienki chlonne kanalizacji deszczowej — pokrywy drewniane wymagaja napraw , wymian oraz
uzupehien , studzienki wymagaja oczyszczenia oraz napraw $cianek
f) zasiek na §mieci — brak

4. Instalacje

a) instalacja wod — kan — wymaga sprawdzenia przed zasiedleniem
b) ogrzewanie — piece kaflowe — wymagaja przestawien — stan niedostateczny
c¢) kuchenki — wymagaja napraw — stan niedostateczny

5. Estetyka i otoczenie
a) plac wewnetrzny gruntowy — stan zadawalajgcy

II. ZALECENIA DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO ELEIV[ENTOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU MAJACYCH BEZPOSREDNI WPLYW
NA BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA BUDYNKU

1. Bez uwag

[II.ZALECENIA DOTYCZACE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU
NIE STANOWIACYCH PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ
ELEMENTY MAJACE WPLYW NA ESTETYKE BUDYNKU ORAZ OTOCZENIA

1.Usterki oraz uwagi wymienione w punktach 1,2, 3 i 4wymagajg napraw , wymian i
uzupelnien

2.Przed zasiedleniem budynek wymaga remontu kapitalnego bez naruszania podstawowych
konstrukeji ustroju budynku

3.Zabezpieczy¢ budynek przed mozliwoscia wejscia do budynku

IV. WNIOSKI

1.Budynek nie uzytkowany , nie zasiedlony

2.Stan techniczny elementéw konstrukeyjnych nie zagraza na dzien kontroli bezpieczenstwu w
przebywaniu w obrgbie budynku

3.Brak protokolu z lat ubieglych

4.Nastepna kontrola roczna stanu technicznego budynku — Kwiecien 2013 r.

5.Protokol sporzadzono dnia 16.04.2012 r.
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| WSSE w Szczecinie OLS: Zal. nr 3 wyd. VI z dnia 15.01.2015r. do IR/ SR/K/PO-11/02 strona/stron 1/1 |

Laboratorium Badan Srodowiskowych i Radiacyjnych
Sprawozdanie z badan Nr Spr/SR/K/3502/15

PCA WOJEWODZKA STACJA SANITARNO — EPIDEMIOLOGICZNA
Powskie CENTRUB W SZCZECINIE
D 70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7

Oddziatl Laboratoryjny w Szczecinie
tel. 91 462-40-60
e-mail: laboratoriumia:wsse.szczecin.pl

http://www.wsse.szczecin.pl

=

BADANIA

AB 515

NAZWA 1 ADRES ZLECAJACEGO: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Choszcznie dla: Gmina Drawno

ul. Koscielna 3. 73-220 Drawno

NR UMOWY - ZLECENIA: L 52015

PROBKA POBRANA PRZEZ: Powiatowa Stacja Sanitamo-Epidemiologiczna w Choszcznie — Magdalena Krol
NUMER PROTOKOLU POBRANIA PROBKI: $/409/15

METODYKA POBRANIA PROBKI: zgodnie z protokolem PSSE Choszczno nr S/409/15 z dnia 30.11.2015r.
DATA POBRANIA PROBKI/PROBEK: 30.11.2015r.

DATA PRZYJECIA DO BADANIA: 30.11.2015r.

WYNIK BADANIA

NUMER PROBKI: SR/K/4021/15
MIEJSCE POBRANIA PROBKI: ujecie whasne Kielpino — Kielpino — studnia na stacji kolejowej
RODZAJ PROBKI: woda przeznaczona do spozycia

STAN PROBKI: bez zastrzezen '
DATA ROZPOCZECIA BADANIA/ZAKONCZENIA BADANIA: 30.11.2015r./ 02.12.2015r.

- . Granica

Lp. Nazwa oznaczenia Metoda badawcza Jed';os“m Xﬁ:’t&:‘:;'g, Wymagania™’ " | oznaczalnosci

mary P GO
1. Przewodnos¢ wlasciwa »? PN-EN 27888/1999 pS/em 523 (21,3)Y 2500 1
2. Stgzenie jonow wodorn (pH) # PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,1 (21,2)” 6,5-9,5 4.0
3. Twardosé * PN-ISO 6059:1999 mg/1 288 60-500 20

Sl PN-EN ISO 9963-1:2001

4. Zasadowos¢ + Apl.-2004 mg/1 160 - 20
5 Utlenialnog¢ ™ PN-EN ISO 8467:2001 mg/1 15,9 5,0 0,5
a. Amonowy jon* PN/C-04576-4/1994 mg/l 0,88 0,50 0,15
7. | Azotyny * . mg/l ponizej GO 0,50 0,05
3. y i = PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 02 50 0.2
9. | Zelazo™ PB/SR/K/02 pg/l 6380 200 20
10. | Mangan® wyd. 1l z dnia 28.04.2014 . ng/l 200 50 10
11. | Siarczany ¥ PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 101 250 5

) Wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 2015 poz. 1989 z dnia 27.11.2015r.).

1) — jesli dotyczy

2) — w temperaturze 25°C, korekta za pomoca urzadzenia pomiarowego

3) - temperatura pomiaru w °C
4* - warto$¢ niepewnosci na Zyczenie klienta oraz gdy wynik + niepewnos¢ obejmuje wartosé NDS.

L Wymkl badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
2. Bez pisemnej zgody K;emwmka ubora;onum Sprawoa!a.me nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci

3. Klient ma sknrg: na dziafal 1 i Badan Srodowiskowych i Radiacyjnych
4. Klient ma prawo zlozy¢ pi il ,,w inie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
5. Laboratorium nie ponosi odpowied branie i port probek do badanta.

6. Badania w tym sprawozdaniu oznaczone hterq A- s3 akredytowane, zamieszczone w zakresic akredytacji PCA nr AB 515 wydanie nr 19 z dnia 08 09.2015r ; oznaczone literg N — nieakredytowane

Data sporzadzenia sprawozdania: 03.12.2015r.
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