Gmina Drawno

73-220 Drawno ul. Koscielna 3
Tel./fax (095) 768-20-31, 768-20-31
e-mail: poczta@drawno.nl
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Przetarg nieograniczony pn. ,Zwigkszenie dostepnosci do obiektu kultury poprzez

remont Drawieniskiego Osrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu”

ZAPYTANIE

Na podstawie art. 38 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
dnia 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177 — z pdZniejszymi zmianami) zwracamy si¢ 0 wyjasnienie tresci

specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia i udzielenie odpowiedzi na ponizsze pytania:

Pytanie ny 1:

Czy stolarka okienna oraz drzwiowa ma by¢ okleinowana jednostronnie czy dwustronnie? Jezeli

jednostronnie to prosze podac czy od strony zewngtrznej czy wewngtrznej.

Pytanie nr 2:

Prosze o okreslenie sposobu rozliczenia robdt poniewaz w SIWZ oraz wzorze Umowy widnieje zapis
ze jest to wynagrodzenie ryczaltowe natomiast w Specyfikacji Technicznej napisano iz ,,platnosé
bazowa¢ bedzie na obmierzonych ilosciach robot mnozonych przez cene jednostkowa zawartg w

kosztorysie ofertowym”.



Pytanie nr 3:

W Dokumentacji Projektowej widnieje =zapis ,odpady bedg gromadzone w pojemnikach
kontenerowych ustawionych w miejscach dostgpnych przy ocieplanym budynku. Oproznianie
pojemnikéw wykonywaé bedzie specjalistyczne przedsigbiorstwo oczyszczania na podstawie
odpowiednich uméw zawartych z Inwestorem”

Na jakiego rodzaju odpady przeznaczone sa w/w kontenery i kto ponosi za nie koszt, jezeli
Wykonawca to proszg o podanie pojemnosci oraz ceny wywozu jednego kontenera, co jest niezbedne

do sporzadzenia kalkulacji cenowej.

Pytanie nr 4:
W projekcie Zagospodarowanie 2 widnieje zapis ,,drewniana konstrukcja muszli koncertowej wg.
Osobnego opracowania”. Opracowanie nie znajduje si¢ w dokumentach przetargu.

Czy Zamawiajacy zalaczy do dokumentacji przetargu w/w opracowanie?

Pytanie nr 5:
Przedmiar rob6t zalaczony do dokumentacji projektowej zaklada dostawg i montaz opraw

oswietleniowych w ilosciach i rodzajach:

o Oprawy $wietlowkowe OPK 2x40W - 46 szt.
o Oprawy swietlowkowe OPK 2x40W awaryjne - 16 szt.
o Oprawy Swietlowkowe OPK 3x40W - 43 szt.
e Oprawy zarowe OPKZ-60 IP 54 - 24 szt.
¥.gcznie wszystkich opraw - 113 szt.
.gcznie wszystkich opraw awaryjnych - 16 szt.

Projekt Instalacji Elektrycznej zaktada dostawe i montaz opraw o$wietleniowych (zestawienie + rzuty)
w ilosciach i rodzajach:
RYS - E1

1. W1 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] - 2 szt.

N

W1 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 2 szt.

W2 -Thorn 96 210 902 OPTUS 1V D 1X35W HF WHI DMB [STD] -6 szt
W2 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 3 szt.
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W3 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 4 szt.
6. W4 - Thorn 96 210 897 OPTUS IV D 1X28W HF WHI DMB [STD] - 12 szt.

7. W4 - Thorn 96 210 897 OPTUS 1V D 1X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 3 szt.



8. WE - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

8. WS - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h - 1 szt

10. W6 - PRISMA 2X14W OP [STD] (2400 Im; 31.0 W) - 3 szt.

11. W6 - PRISMA 2X14W OP [STD] awaryjna - 3 szt.

12. W8 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] - 1 szt.

13. W8 - Thorn 96 005 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] awaryjna 2h - 1 sz&.

14. W9 - Lampa sufitowa okragla - 1 szt.
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RYS - E3
W10 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O0O [STD] - & szt.

W11 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LOOO [STD] - 3 szt.
W12 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD) - 1 szt.
RYS - E5
W7 - Thorn 96 186 080 Plazora 73575 1x26W TC-D WHI - 1 szt.
WS - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD]- 1 szt.
WS - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*¥26W TC-D LO [STD] awaryjna 2h - 2 szt.
W8 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] - 2 szt.
W8 - PRISMA 2X14W OP [STD] (2400 Im; 31.0 W) - 2szt.
W8 - PRISMA 2X14W OP [STD] awaryjna 2h- 1 szt.
W14 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] - 6 szt.
W14 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 2 szt.

W15 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 4 szt.

10. W15 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 1 szt.

11. W16 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 3 szt.

12. W16 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 1 szt.

13. W17 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 5 szt.

14. W17 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 3 szt.

15. W18 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - & szt.

16. W18 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h - 2 szt.

17. W19 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt

18. W19 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h - 1 szt.

19. W20 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

20. W20 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h - 2 szt.



21. W21 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

22. W44 - Thormn 96 186 080 Plazora 7357S 1x26W TC-D WHI - 4 szt.
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RYS - E7
W13 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] - 2 szt.

W13 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] awaryjna 2h - 2 szt.
W22 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LOOO [STD] -~ 6 szt
W23 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LOOD [STD] - 1 szi.
W23 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O0O [STD] awaryjna 2h - 1 szt.
W24 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LOOO [STD] - 1 szt.
W44 - Thorn 96 186 080 Plazora 7357S 1x26W TC-D WHI - & szt.
W45 - Thorn 96 186 080 Plazora 73575 1x26W TC-D WHI - 1 szt
RYS- E9
W8 - Thorn 96 009 530 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] - 3 szt
W8 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] awaryjna 2h- 3 szt.
W8 ~ PRISMA 2X14W OP [STD] (2400 Im; 31.0 W) - 2szt.
W8 - PRISMA 2X14W OP [STD] awaryjna 2h - 1 szt.

W25 - Thorn 96 210 924 OPTUS IV D 2X35W HF WHI DMB [STD] - 3 szt.

. W26 - PRISMA 2X14W OP [STD] (2400 Im; 31.0 W) - 1 szt.

W41 - Thorn 96 226 969 AM 2%26W TC-DEL HF RD L WHI {STD] - 1 szt.

. W41 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h - 1 szt.

W42 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

10. W42 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h- 1 szt.

11. W43 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

12.W43 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna 2h- 1 szt.

RYS - Ei1
W27 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 3 szt.

W27 - Thorn 96 210 912 OPTUS 1V D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna 2h- % szt.
W28 - Thorn 96 210 912 OPTUS 1V D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 3 szt.

W28 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna - 1 szt.
W29 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 2 szt.

W29 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna - 2 szt.

W30 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] - 2 szt.



8. W30 - Thorn 96 210 912 OPTUS IV D 2X28W HF WHI DMB [STD] awaryjna - 2 szt.

9. W31 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LO0O [STD] - 1 szt.

10. W32 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LO0O [STD] - 2 szt.

11. W32 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LO00 [STD] awaryjna - 1 szt.

12. W33 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L00O [STD] - 1 szt.

13. W34 - Thorn 96 210 902 OPTUS IV D 1X35W HF WHI DMB [STD] - 4 szt

14. W35 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt

15. W36 - Thorn 96 226 969 AM 2*¥26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] ~ 3 szt.

16. W36 - Thorn 96 226 969 AM 2%¥26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna - 1 szt.
17.W37 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP L0O0O [STD] - 1 szt.

18. W38 - Thorn 96 503 089 AQUAF2 2x36W T26 CP LO0O [STD] - 2 szt.

19. W39 - Thorn 96 226 969 AM 2*26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] - 1 szt.

20. W39 - Thorn 96 226 969 AM 2*%26W TC-DEL HF RD L WHI [STD] awaryjna - 1 szt.
21. W40 - Thorn 96 503 020 AQUAF2 1X36W T26 CP LO0C {STD] (3350 Im; 37,8 W) - 1 szt
22. W13 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] - 2 szt.

23. W13 - Thorn 96 009 590 CHALICE C 190H 2*26W TC-D LO [STD] awaryjna 2h - 2 szt.

24. Oswietienie droga awaryjna - Thorn 96 218 839 VOYAGER EXEL 1x9W Ti6 - 2 szt.

i.gcznie wszystkich opraw - 137 szt.
Lacznie wszystkich opraw awaryjmych - 49 szt.

Proszg¢ o udzielenie informacji, ktére oprawy 1 w jakich ilosciach przyja¢ do sporzadzenia kalkulacjt

CENOWej.

Pytanie nr 6:
Projekt Instalacji Elektrycznej zaklada dostawe i montaz rozdzielni TE1, TE2, TE3, TE4 natomiast w

Przedmiarze Robét zalaczonym do dokumentacji projektowej nie widnieja w/w rozdzielnie.
Prosze o udzielenie informacji czy przyja¢ w/w rozdzielnie do kalkulacji cenowe;.

Z powazaniem




