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Prosimy o udziclenie odpowiedzi na ponizsze zapytanie w celu okreslenia wilasciwe] ceny za
wykonanie robét bedgcych przedmiotem w/w zamowienia publicznego:

Pytanie 1:

Zamawiajgcy nakazal sporzadzi¢ kosztorys ofertowy na podstawie przedmiardw zatgczonych do SIWZ,

przy czym zastrzegt, ze wykonawca nie moze zmieniac ilosci robot i dopisywac nowych robdt. Ponadto

okreslit wynagrodzenie jako ryczattowe ktére winno zosta¢ okredlone na podstawie zatgczonej do

SIWZ dokumentacji technicznej oraz przedmiaréw robét.

Stwierdzamy, ze zatgczony do SIWZ przedmiar rob6t nie zawiera nakladéw dla wykonania wszystkich

robét okreslonych w dokumentacji technicznej elekirycznych instalacji wewnegtrznych oraz okreslonych

w STWIOR co powoduje, ze cena oferty nie bedzie uwzgledniata calego zakresu rob6t wewnetrznych

instalacji elektrycznych okreslonych w projekcie.

W zwiazku z powyzszym:

1) Czy w cenie oferty nalezy uwzglednié tylko koszt wykonania robé6t zgodnie w zakresie opisanym w
zatgczonym do SIWZ przedmiarze rabét ?

2) Czy przedmiotem zaméwienia jest do wykonania zakres robét w zakresie wewnetrznych instalacji
elektrycznych opisany w zatqczonym do SIWZ przedmiarze robét 7

3) Czy w cenle oferty uwzglednié w dodatkowych pozycjach kosztorysowych koszt wykonania nizej
wymienionych robdt w ilo§ciach nie ujgtych w przedmiarze robét Instalacji wewnetrznych

zatgczonym do SIWZ:
1. Przygotowanie podioza w cegle pod monta2 puszek podtynkowych w iloSci 338 szt
2. Montaz puszek instalacyjnych pit o §r.60mm w ilosci 190 szt.
3. Montaz puszek instalacyjnych p/t o $r.80mm 3-4 wylotowych w ilosci 148 szt
4. Montaz gniazd witykowych ze stykiem ochronnym pojedynczych w ilosci 83 szt.
5. JA lecz bryzgoszczelnych w iloscei 33 szt
6. Montaz gniazd wiykowych ze stykiem ochronnym poczwomych w iloécl 16 szt.
7. Montaz gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym pigciopolowe w ilosci 2 szt.
8. Przygotowanie podioza w cegle pod montaz puszek podtynkowych w ilosci 41 szt.
9. Montaz gniazd RJ45 w ilosci 41 szt
10. Przygotowanie podioza w cegle pod montaz puszek podtynkowych wilosci 140 szt.
11. Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o §r.60mm wilosci 77 szt.
12. Montaz puszek instalacyjnych podtynkowych o $r.80mm 3 wylotowych w ilosci 63 szt
13. Montaz tgcznikow instalacyjnych krzyzowych w jlosci 7 szt.
14. Montaz 1gcznikéw instalacyjnych 1-biegunowych w ilo$ci 47 szt.
16. Montaz tacznikéw instalacyjnych schodowych w llosci 14 szt
16. Montaz tacznikéw instalacyjnych bryzgoszczelnych w ilosci O szi.
17. Montaz kompaktowej centrali oddymiania w llodcl 1 kpl.
18. Montaz czujek pozarowych w ilosci 3 szt.
19. Montaz recznych ostrzegaczy pozaru w llosci 5 szt
20. Uruchomienie staremu ostizegania p-poz. w ilosci 1 kpl.
21. Naprawa (otynkowanie i szpachlowanie) miejsc po montazu puszek, _
lacznikéw, gniazd (nie ujeto w branzy budowlanej) w llosci 478 szt.




22. Wykucie bruzd dla rur elektroinstalacyjnych w cegle
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w iloéci 1310m

23. Otynkowanie i szpachlowanie bruzd (nie ujgto w branzy budowlanej) w ilosci 1310m
24. Montaz p/t w rurach instalacyjnych o ér.18mm przewodow

YnTKSYekw 2x2x0,8mm2 ' w llosci 330m
25. Montaz p/t w rurach instalacyjnych o §r.18mm przewodéw UTP kat.5 w ilosci 960m
26, Wykucie bruzd dla przewodéw w cegie w ilosci 2860m
27. Otynkowanie i szpachlowanie bruzd (nie ujgto w branzy budowlanej) w iloéci 1310m
28. Montaz p/t przewodow YDY 5x10m2 w ilogei 55m
29. Montaz p/t przewodow YDY Sx6m2 w ilosci 83m
30. Montaz p/t przewodéw YDY 5x4m2 w ilosci 27m
31. Montaz plt przewodow YDY 5x2,5m2 w ilosci 85m
32. Montaz p/t przewodoéw YDY 5x1,5m2 w ilocl 360m
33. Montaz p/t przewodbow YDY 4x1,5m2 w lloéci 710m
34, Montaz pit przewodéw YDY 4x1,0m2 w ilosci 610m
35. Montaz p/t przewodéw YDY 3x2,6m2 w ilogci 1084m
36. Montaz pit przewodéw YDY 3x1,5m2 w iloéci 1894m
37. Montaz p/t przewodow YDY 2x1,5m2 w ilosci 1380m
38. Montaz pit przewodow YDY 2x1,0m2 w iloéci 360m
39. Montaz przewodo6w LY 10mm2 w ilosci 163m
40. Montaz p/t przewodow HDGS 3x1,5m2 w ilodci 43m
41. Montaz uzioméw pretowych {6m] w gruncie w ilosci 1 kpl.
42. Wykonanie potaczen wyrownawczych pod urzadzenia | rury wilosci 24 szt
43. Montaz GSU (gtdwna szyna uziemiajaca) w lloéci 1 szt.
44. Montaz MSU (miejscowa szyna uziemiajgca) w iloscl 9 szt.

45. Podigczenie przewodéw
46. Badania | pomiary Instalacji
47. Wywdz gruzu | odpadéw

w ilosci 374 szt. zyt

w iloéci 1 kpl.
w ilosci 1 kpl.

Prosimy o udzielenie cdpowiedzi na powyzsze pytania | dokonanie odpowiedniej modyfikacji fresci
SIWZ.

Z powazaniem




