PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIFE

ul. Bolestawa Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno  tel. 95 765 7282, tel/fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszezno@pis.gov.pl

Choszczno, dnia 25 marca 2021 roku

HK.9020,1.33.2021
Dot. wod. Chomgtowo

GOODVALLEY ARGO S.A.
ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a takze § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Choszeznie po zapoznaniu sie z wynikami badan wody pobranej do analizy w akredytowanym
laboratorium Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Szezecinie z urzadzenia
wodociagowego w miejscowosci Chometowe gmina Drawno bedgcego w zarzadzaniu

GOODVALLEY ARGO S.A. ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo,

w dniu 23.03.2021 r.: w ramach nadzoru nad jakoscia wody przeznaczongj do spozycia, w punktach:

— 3202PPPPW0057 woda w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej,

Na podstawie protokohu nr HK.9020.1.43.2021 zalacznik nr HK/77/21, a takze sprawozdania nr:
sprawozdanie z badaf nr Spr/BM/PW/4200Q/21 z dnia 25.03.2021 r. nr probki BM/PW/401/21

uznaje 7¢ w badanym zakresie probki pobranej w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej
nie odpowiadajg wymaganiom sanitarnym zawartym w zalgczniku nr | PARAMETRY [ WARTOSCI
PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAC WODA czes¢ C  ,Parametry
wskaznikowe” Tabela 1. ,,Wymagania mikrobiologiczne” rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz., U. z 2017 1. poz.
2294) ze wzgledu na przekroczenia wartosei liczby bakterii grupy Coli (55 jtk/100 ml), i stwierdza brak
przydatnosci_wody_do_spoZycia przez ludzi bedgcej Zrodlem zaopatrzenia dla mieszkancow
migjscowosci Chometowo i Dolina.

Orzeczenie zachowuje waznosé do nastepnego badania jakoéei wody, nie dhuzej jednak niz 10 dni.

Otrzymugg:

1. Adresat (drogg elektroniczng: kzuhdrawno(@o?.pl) i msnvgwy Powiatowy

2. ala taspel ﬁ(

Do wiadomogcei: pektor S/HT‘ }ﬂy w Choszeznie
1. Burmistrz Drawna {droga elektroniczng pocztag@drawno.pl). { [

2.Zachodniopomorski Panstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie mgr i Magdalena Krdl-Kaszalk
(droga elektroniczng hk@wsse.szozeein.pl), ’

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszeznie
(drogg elektroniczng choszezno.piwidwetgiw.gov.pl).

4 Starosta Choszczenski (drogg elektroniczag: starostag@powiatchoszezno.pl).

5.Powiatowe Centrum Zarzgdzania Keyzysowego (drogg elektroniczna: kryzys@powiatchoszezno.pl),

6.GOODVALLEY AGRO S.A. ul. Dworcowa 23, 77-320 Przechlewo (poland@goodvallgy.com}
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZCZNIE

ul. Bolestawa Clirobrego 27a, 73-200 Choszezno  tel. 95 765 7282, tel./fax. 95 765 0085
e-mail: psse.choszczno@pis.gov.pl

Choszezno, dnia 25 marca 2021 roku

HK.9020.1.34.2021
Dot. wod. Chometowo

Komunalny Zaklad Uslugowo-Handlowy Spélka z o.0.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U, z 2021 r. poz. 195), § 3 1 § 20 ust. 3 pkt 3), a takze § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Choszcznie po zapoznaniu sie z wynikami badaiit wody pobranej do analizy w akredyiowanym
laboratorium Wojewodzkiej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w  Szczecinie z urzadzenia
wodociggowego w miejscowosci Chome¢towo gmina Drawno bgdacego w zarzadzaniu

Komunalnego Zakfadu Ustugowo-Handlowego Spolki z 0.0. w Drawnie,

w dniu 23.03.2021 r.: w ramach nadzoru nad jakoécig wody przeznaczonej do spozycia, w punktach:

—  3202PPPPW0683 woda na sieci u odbiorcy Chomegtowo 12,

Na podstawie protokotu nr HK.9020.1.44.2021 zatgeznik nr HK/78/21, a takze sprawozdania nr:
sprawozdanie z badan nr Spt/BM/PW/421Q/21 z dnia 25.03.2021 r. nr probki BM/PW/421/21

uznaje, ze w badanym zakresie probki pobrane na sieci nie odpowiadajg wymaganiom sanitarnym
zawartym w zatgezniku nr I PARAMETRY | WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM POWINNA
ODPOWIADAC WODA czgé¢ C  ,Parametry wskaznikowe” Tabela 1. ,,Wymagania
mikrobiologiczne” rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze wzgledu na przekroczenia
wartosci liczby bakterii grupy Coli (18 jtk/100 ml), i stwierdza brak przydatnesci wody do spoZycia
przez ludzi bedgcej zrodiem zaopatrzenia dla mieszkaficéw migjscowosci Chometowo i Dolina,

Orzeczenie zachowuje wazno$¢ do nastepnego badania jakoéei wody, nie diuzej jednak niz 10 dni.

Otrzymuja:

1, Adresat (drogg elektroniczng: kzuhdrawno@go2.pl) Paistw owy Powiatowy
L

2. afa Inspekior S(]}?}Eﬂ‘j‘i)y w Choszeznie

Do wiadomodei: 18

LTI
1. Burmistrz Drawna (droga elektroniczna poczta@ddrawno.pl). §£’¥
2.Zachodniopomorski Panstwowy Wojewadzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie mgrinz. Magdalena Krél-Kuszuk
(drogg elektroniczng hk@wsse_szezecin.pl).
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszcznie
(droga elektroniczng choszezno.piw{@wetgiw.gov.pl).
4,Starosta Choszcezeniski (drogg elektroniczng: starosta@powialchoszezno.pl).
5.Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (droga elekironiczng: krveys(@powiatchoszezno.pl).
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PANSTIVOWY POWIATOWY INSPERTOR SANITARNY
w CHOSZCLNIE

ul. Bolestawa Chrobrego 27a, 73-200 Choszezno  tel. 95 765 7282, tel/fax. 95765 0085
e-mail; psse.choszezno@pis.gov.pl

Choszezno, dnia 25 marca 2021 roku

HK.9020.1.30.2021
Dot. wod. Zatom

Komunalny Zaklad Ustugowo-Handlowy Spéika z o.0.
ul, Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Pafistwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a takze § 21 ust. |
rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Choszeznie po zapoznaniu si¢ z wynikami badan wody pobranej do analizy w akredytowanym
laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Szczecinie z  urzadzenia
wodociggowego (Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci oraz na sieci u odbiorcy) w
miejscowosci Zatom gmina Drawno bedacego w zarzadzaniu

Komunalnego Zaktadu Ustugowo-Handlowego Spotki z 0.0. w Drawnie,

w dniu 23.03.2021 r.: w ramach nadzora nad jakoécia wody przeznaczonej do spozycia, w punktach:

—. 3202PPPPW0051 Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci.
—  3202PPPPW0686 woda na sieci u odbiorcy Zatom 29,

Na podstawie protokou nr HK.9020.1.40.2021 zalgeznik nr HK/71-72/21, a takze sprawozdania ni:

sprawozdanie z badan nr Spr/BM/PW/414Q/21 2z dnia 25.03.2021 r. nr probki BM/PW/414/21
sprawozdanie z badan nr Spr/BM/PW/415Q/21 z dnia 25.03 2021 1. nr probki BM/PW/415/21

uznaje, ze w badanym zakresie probki pobrane na SUW oraz na sieci nie odpowiadaja wymaganiom
sanitarnym zawartym w zafgczniku nr 1 PARAMETRY WARTOSCI PARAMETRYCZNE, JAKIM
POWINNA ODPOWIADAC WODA czesé C ,Parametry wskaznikowe” Tabela {. ,,Wymagania
mikrobiofogiczie™ rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawie jakosci wedy
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze wzgledu na przekroczenia
wartodci liczby bakterii grupy Coli (12 jtk/100 ml - SUW), i stwierdza brak przydatnosci wody do
spozycia przez ludzi bedacej Zrédlem zaopatrzenia dla mieszkancow miejscowosci Zatom.

Orzeczenie zachowuje wazno$é do nastgpnego badania jakosci wody, nie dluzej jednak niz 10 dni.

Otrzymujy: .

1. Adresat {droga elektreniczng: kzuhdrawnol@oZ.pl) PE‘”S[W?WY Powlatowy
2w Inspektor Sanigdrny w Choszcenie
Do wiadomosei Wy ﬁ {;j\

I Burmistrz Drawn {droga elektroniczng poczta@dravwno.pl). o LA

2 Zachodniopomorski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitamy w Szezesinic mgring Mogdalena Krol-Kuszak

{droga elekironiczng hk(@wsse.szezecin.pi).
3.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszeznie
(droga elekironiczng choszemo. piwddwetgiw,gov.pl).
A.Starosta Choszezenski (drogg elekironiczna: starostaddpowiatchoszezno.pl).
3.Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (drogy eleltroniczng: kryzysi@powiatchoszezno.pl).
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KOMUNIKAT Nr 1/2021

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Choszcznie
Z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia z wodociggn w
miejscowosci Zatom, gm. Drawno, pow. choszczenski zaopatrujgcego w wode ok. 150
mieszkanicow miejscowosci: Zatom.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszeznie po zapoznaniu sig

z wynikami badania prébek wody pobranych w dniu 23.03.2021 r. stwierdzil, ze woda
nie spelnia wymagan rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017 1.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia najwyzszej dopuszczalnej wartosci bakterii grupy Coli.

W zwiazku z powyzszym konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych wskazowek:

1. Woda z kranu nie moze byé spozywana, ani uzywana do przygotowania positkow.

2, Woda nie moze by¢é uzywana do mycia owocdw, warzyw, naczyn kuchennych
i prania.

3. Woda nie nadaje si¢ do kapieli, mycia zgbow, przemywania otwartych zranien.

4. Woda moze by¢ wykorzystywana do celow sanitarnych, §j. WC,

Komunalny Zaklad Ustugowo-Handlowy Spélka z o.0. ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno zarzadzajgcy
wodociggiem publicznym w miejscowosci Sieniawa zostal zobowigzany do zapewnienia
zastepezego zrodia zaopatrzenia w wode do spozycia oraz podjecia dziatan naprawczych celem
doprowadzenia jakosci wody do obowigzujgcych wymagan.

Powyisza informacja obowiazuje do czasu odwolania.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie
mgr inz. Magdalena Krol - Kaszak




KOMUNIKAT Nr 2/2021

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie
z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie braku przydatnosci wody do spozycia z wodociagu w
miejscowosci Chometowo, gm. Drawno, pow. choszczefiski zaopatrujgcego w wodg ok, 310
mieszkancéw miejscowosci: Chometowo i Dolina.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszeznie po zapoznaniu  si¢

7z wynikami badania prébek wody pobranych w dniu 23.03.2021 r. stwierdzil, ze woda
nie spelnia wymagaf rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
z uwagi na przekroczenia najwyzszej dopuszezalnej wartosci bakterii grupy Coli.

W zwiazku z powyzszym konieczne jest przestizeganie nastepujgcych wskazdwelk:

1. Woda z kranu nie moze by¢ spozywana, ani uzywana do przygotowania positkow.

2. Woda nic moze byé uzywana do mycia owocow, warzyw, naczyh kuchennych
i prania.

3. Woda nie nadaje sie do kapicli, mycia zgbow, przemywania otwartych zranien.

4. Woda moze byé wykorzystywana do celow sanitarnych, tj. WC.
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Komunalny Zaklad Ustugowo-Handlowy Spétka z o.0. ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno zarzadzajacy
wodociggiem publicznym w miejscowosci Sieniawa zostal zobowigzany do zapewnienia
zastepezego zrodta zaopatrzenia w wode do spozycia oraz podjecia dziatan naprawczych celem
doprowadzenia jakosci wody do obowigzujgcych wymagan.

Powyisza informacja obowigzuje do czasu odwolania.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszeznie
mgt inz. Magdalena Krol - Kaszak
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dot. wod. Chomgtowo

DECYZJA

Na podstawie art. {2 ust. 1 oraz art. 27 ust.1 i art. 37 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 1. o Panstwowe]
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 § 1, art. 108 § 1, art. 130 § 3 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwea 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zmianami), art. 5 ust. la oraz art. 12 ust, | ustawy z dnia 07 czerwea 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tekst jednolity Dz U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 arudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2 2017 1., poz. 2294),

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chosieznie

po rozpatrzenin protokofu poboru prébek wody HK.9020.1 43.2021, zatacznik nr HK/77/21 z dnia 23.03.2021 r.
oraz protokotu poboru probek wody HEK.9020.1 442021, zalgcznik nr HE/78/21 z dnia 23.03.2021 i
przeanalizowaniu sprawozdania z badan probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego na stacji
uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do sieci dystrybucyjnej) oraz na sieci dystrybucyjnej {(budynek nr
12) u odbiorey w miejscowosei Chomgtowo, gmina Drawno:

- sprawozdanie z badan nr Spr/BM/PW/420Q/21 z dnia 25.03.2021 r. nr probki BM/PW/420/21
- sprawozdanie z badafi nr Spr/BM/PW/4210Q/21 z dnia 25.03.2021 r. or probki BM/PW/421/21

urzadzenie wodociagowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spozycia dla mieszkancow miejscowosct
Chometowo i Dolina, gmina Drawno ok. 310 oséb

stwierdza

brak przydatnosei wody do spozycia przez ludzi dostarczang z urzadzenia wodociggowego w miejscowosci
Chometowo i Dolina do dnia uzyskania jakosci wody odpowiadajacej wymaganiom sanitarnym i nakazuje
zobowigzanemu, ktorym jest:

Komunalny Zakiad Ustugowo-Handlowy Spoika z 0.0,
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

wykonanie nastgpujacych czynnosci:

1. Podja¢ dziatania zmierzajgce do poprawy jakosei wody wodociggowej dostarczanc] odbiorcom w
miejscowosei Chometows i Delina urzadzeniem wodociagowym, tak aby jej jakos¢ pod wzgledem
mikrobiologicznym odpowiadata wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia 07
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
nie pézniej niz do dnia 29 marca 2021 r.

2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urzadzeniu wodociggowym w miejscowoéci Chometowo i
Dolina bezpiecznej pod wzglgdem mikrobiologicznym, zapewnié odbiorcom wody z ww. wodociagu zastgpeze
zrédio wody odpowiadajacej wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

w terminie do dnia: pkt1i2 nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosei

Stona 1 z3




Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopien ryzyka zagrozenia dia zdrowia. W zwigzku
z powyzszym postanowiono jak w sentencji. Ze wzgledu na bezposrednie potencjalne zagrozenic dla zycia
i zdrowia ludzkiego w przypadku spozycia skazongj mikrobiologicznie wody PPIS w Choszcznie
na podstawie art. 108 k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 236 z pozn.
zmianami), nadat rygor natychmiastowej wykonalnoéei niniejszej decyzji.
PPIS w Choszeznie okreslil terminu wykonania nalozonych obowiazkéw uznajge, ze jest to termin
wystarczajacy do podjgcia skutecznych dzialan naprawezych. Ustalajac ten termin wzigto pod uwage takze
interes spoleczny w jak najszybszym doprowadzeniu wody do wlasdciwe] i bezpiecznej jakosci,

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § | 1 § 2, oraz art. 129 §1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pézn. zmianami) stuzy zobowigzanemu prawo
whiesienia odwolania do Zachodniopomorskiego Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Szczecinie za podrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec organu adrinistracji publicznej, ktory wydat decyzjg i zgodnie z art.127 a § 2 z dniem
doreczenia organowi administracji publiczne; oéwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Panstwowy Powiatowy
Inspekior Sapjrarny w Choszeznic
gletad

g ing. Mégdm’ena Krdl-Kaszalk

Otrzymuja:
I, Zobowiazany.
2. afa.

Do wiadomesci;

I. Burmistrz Drawna (droga elektroniczng poczta@drawno.pl).
. Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szezecin (droga elektroniczng).
. Powlatowy Lekarz Weterynarii w Choszeznie choszezno.piwidweigiw.gov.pl).
. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszezno.pl).
CGOODVALLEY AGRO S.A. ul. Dworcowa 23, 77-320 Przechlewo (poland{bzoodyalley.com)
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.‘ia'té, % ,‘;,7{_}5 SRt o Choszczno, dnia 25 marca 2021 r.
HK.9020.1.30.2021

dot, wod. Zatom

DECYZJA

Na podstawie art, 12 ust. 1 oraz art, 27 ust.1 i art. 37 ust. | ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 104 § |, art. 108 § I, art, 130 § 3 ustawy Kodeks
postgpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 1. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze
zmianami), art. 5 ust. la oraz art. 12 ust. | ustawy z dnia 07 czerwea 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu Scickéw (tekst jednolity Dz.U. z 2020 1. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294),

Pusistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszeznie

po tozpatrzeniu protokolu poboru probek wody HK.9020.1.40.2021, zalaczaik nr HK/71-72/21 z dnia
23.03.2021 1. i przeanalizowaniu sprawozdania z badai probek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego
na stacji uzdatniania wody (w miejscu wprowadzania do siec dystrybucyjnej) oraz na sieci dystrybucyjnej
(budynek nr 29) u odbiorcy w miejscowoséci Zatom, gmina Drawno:

- sprawozdanie z bada nr Spr/BM/PW/414Q/21 z dnia 25.03.2021 r. nr probki BM/PW/414/21
- sprawozdanie z badaf nr Spr/BM/PW/415Q/21 z dnia 25.03.2021 ¢. nr probki BM/PW/415/21

urzadzenie wodociagowe stanowi zaopatrzenie wody przeznaczonej do spozycia dia mieszkancdw migjscowosci
Zatom, gmina Drawno ok. 150 0s6b

stwierdzu

brak przydatnosci wody do spozycia przez ludzi dostarczany z urzadzenia wodociggowego W migjscowoscel
Zatom do dnia uzyskania jakosci wody odpowiadajacej wymaganiom sanitariym i nakazuje zobowigzanemu,
ktorym jest:

Komunalny Zaklad Ushigowo-Handlowy Spoétka z o.0.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

wykonanie nastgpujacych czynnosci:

1. Podja¢ dzialania zmierzajace do poprawy jakosci wody wodociggowej dostarczanej odbiorcom  w
miejscowoéci Zatom urzadzeniem wodociggowym, tak aby jej jakod¢ pod wzgledem mikrobiologicznym
odpowiadala wymaganiom sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniy Ministra Zdrowia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), nie pézniej niz do
dnia 29 mareca 2021 r.

2. Do czasu uzyskania wody produkowanej na urzadzeniu wodociagowym w miejscowosci Zatom bezpiecznej
pod wzgledemn mikrobiologicznym, zapewni¢ odbiorcom wody z ww. wodociggu zastepcze zrédlo wody
odpowiadajacej wymaganiom wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

w terminie do dnia: pkt 112 nadaje si¢ rygor natychmiastowe] wykonalno$ci
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Wykonanie decyzji jest konieczne z uwagi na stopien ryzyka zagrozenia dla zdrowia. W zwiazku
z powyzszym postanowiono jak w sentencji. Ze wzgledu na bezposrednie potencjalne zagrozenie dla Zycia
i zdrowia lfudzkiego w przypadku spozycia skazonej mikrobiclogicznie wody PPIS w Choszcznie
na podstawic art. 108 k.p.a. z dnia 14 czerwea 1960 r. (tekst jednolity Dz U. z 2020 r. poz 256 7 pozn.
zmianami), nadal rygor natychmiastowej wykonalnodci nintejszej decyzji.
PPIS w Choszeznie okreslil terminu wykonania natozonych obowigzkéw uznajac, ze jest to termin
wystarczajacy do podjecia skutecznych dziatai naprawczych. Ustalajac ten termin wzieto ped uwagg takze
interes spoteczny w jak najszybszym doprowadzeniu wody do wiasciwej i bezpiecznej jakosei.

POUCZENIL:

Od niniejszej decyzji zgodnie z art. 127 § | @ § 2, oraz art. 129 §i Kodeksu postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2 2020 r., poz. 256 z pdZn. zmianami) sluzy zobowigzanemu prawo
whiesienia odwolania do Zachodniopomorskiego Paistwowego Wojewodzkiego Inspekiora Sanitarnego w
Szczecinie za posrednictwem Patistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie w terminie
14 dni od dnia otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127 a, § 1 Kpa strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje i zgodnie z art.127 a § 2 2 dniem
doreczenia organowi adminisiracji publiczne]j o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
pizez ostatniy ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Pafistwowy Powlatowy
Inspekior Sanitarny w Chosueznie

fia

dagidalena Krél-Kaszalk

Otrzymuja:
1, Zobowiazany.
2. ala.

Do wiadomodci:

—_

. Burinistrz Drawna (droga eiektroniczng poczta@drawno,pl).

. Zachodniopomorski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin (droga elektroniczna).

. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Choszeznie (choszezno piw(@wetgiw.gov.pl).

. Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego (kryzys@powiatchoszezno.pl).

[x]
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