PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w CHOSZUZNIE

ul. Bolestawa Chrobrego 27a, 73-200 Choszezno  tel. 95 765 7282,
e-mail: psse.choszernopis.goy.pl

Choszezno, dnia 12 maja 2021 roku
Znak sprawy:
HK.9020.1.49.202]

Komunalny Zaldad Uslugewo-Handlowy Spétka z o.0.
ul. Kolejowa 7, 73-220 Drawno

ORZECZENIE O JAKOSCI WODY

Na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 1 vstawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 3 i § 20 ust. 3 pkt 3), a takse § 21 ust. |
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Choszeznie  po  zapoznaniu  sie¢ 7z wynikami  badafn  wody pobrangy do  analizy
w akredytowanym laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szezecinie
z urzadzenia wodociggowego {Stacja Uzdatniania Wody — woda pedawana do sieci oraz na sieci
u odbiorcy) w miejscowosci Brzeziny gmina Drawno bedgcege w zarzadzaniu Koemunalnego
Zakladu Uslugowo-Handlowego Spéiki z o.0. w Drawnie, w ramach nadzora nad jakoScia wody
przeznaczone] do spozycia, na podstawie protokolu nr HK.9020.1.69.2021 zalacznik nr HIK/123-
124/2% z dnia 27.04.2021 r., a takZze sprawozdania z badan:

1) Miejsce poboru probki:
- Stacja Uzdatniania Wody — woda podawana do sieci {punkt poboru 3202PPPPW0041):
—  Spr/SR/K/633-Q721 z dnia 07.05.2021 r., nr probki SR/K/750/2 1
oraz przekroczenie parametréw fizykochemicznych mangan (150 pg/l).
—  Sp/BM/PW/565Q/21 z dnia 29.04.2021 r., nr probki BM/PW/569/21

2) Migjsce poboru probki:
- na sieci dystrybucyjnej wody u odbiorcy - (punkt poboru 3202PPPPW0062), w budynku DPS
Brzeziny:

~  Spr/SR/K/634-Q/2 1 z dnia 07.05.2021 1., nr probki SR/K/751/21

—  Sp/BM/PW/5660Q/21 z dnia 29.04.2021 r., nr probki BM/PW/570/21

uznaje, 7ze w badanym zakresie probka pobrana na SUW nie odpowiada wymaganiom sanitarnym
zawartym w  zalgezniku nr 1 PARAMETRY | WARTO§CI PARAMETRYCZNE, JAKIM
POWINNA ODPOWIADAC WODA czegé¢ C . Parametry wskaznikowe” Tabela 2. Wymagania
organoleptyczne i fizykochemiczne™ rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze wzgledu
na przekroczenia wartosci manganu (150 pg/l) i stwierdza warunkowa przydatnosé wody do
spozyeia przez ludzi bedacej zrodlem zaopatrzenia dla mieszkaricdw miejscowoset Brzeziny,
Podlesie.

Orzeczenie zachowuje waznod¢ do nastepnego badania jakosei wody, nie dhuzej jednak niz 1 miesiac.
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et :’{i/
Do wiadomosci: . #f y o
mgr ing Magdaleng Krdl-Kaszak

. Burmistrz Dravwna {drogg elektronivzng pocztatddrawno.pl),

-
g 20 7
, o ; atana
Loy D e L LR A
= - A

¢




